
MED-200
Einbaumaße545min. 
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bei vorgesetzter Tür
Scharnierstärke 
berücksichtigen

Ansicht ohne vorgesetzte Tür

Bei Einbau beachten:
Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter.
Daher sollte dieses nicht durch Gegenstände zugestellt oder verblendet sein, 
damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Zeichnungs-Nr.: 200-030
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Ansicht Blende vorne

Lüftungsgitter mit 
Bedienungspaneel in die 
vorgesetzte Blende 
eingesetzt

Ausschnitt für Lüftungsgitter in 
vorgesetzte Blende: 491 x 186 mm
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